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ELEKTROROZVODY - 2.NP
m 150

LEGENDA :

vypfna& 1 pél., 250V /10A, faz.i, IP20
stf. prepfna&, 250V /10A, faz.6, P20
kFrz. prepfnag, 250V /10A, taz.7, IP20
zdsuvka domovnf, 250V /16A, IP20

nouzové svrtidlo akumuldtorové

&idlo pohybové (Panlux), 230V/1000W, P44

Oie

Doporuené typy svrtidel :

C — svrt. zdFivkové, 2x54W, EP, Al mFfzka parabolickd, IP20
D - svrt. interiérové, ndsté&nné, LED 1x12W, IP20

E - reflektor LED Kanlux TRAKO COB-11

F - reflektor LED Kanlux DORTO COB-20

Upozornénf :

Vzhledem ke skute&nosti, Ze nenf zndmy zapfnacf proud poZadovanych LED svftidel,
bude pred redlizact provedeno zkuZebnl zapojenl 7ks svftidel typu E pres pohybové
&idlo s odjigt&nfm 1/10A/B. V p¥fpadé problematického spfndnf budou dohodnuty zmény
v zapojenl (pfes relé v rozvadédi).

xS

A4

zGsuvka spfnand vypfnagem "xS” pro osvétlenl vystavnfch vitrin

zdsuvka standartnf (nespfnand)

POZNAMKA :

Elektrorozvody provedeny kabely CYKY za pouZitl ptfsluSenstvl dle legendy a krabic KO97, KU68, KP68.
Rozvody provedeny kombinovanym uloZenfm vodi€ld pod omftkou a voln& v SDK konstrukcfch.
Vypfnae a ovladate osvétlenf budou osazeny 1,2m nad podiahou. Vyvody pro ndsténnd svftidla se redlizujf
2,2-2,4m nad podlahou. Zdsuvky budou osazeny dle ddaji ve vykresové &dsti.

Provedenr instalace bude pfedchdzet rddné vyty&enl vSech prvka a vyvodd v souladu s predpoklddanym
interiérovym reSenfm (specifikuje investor pred redlizacr).

Bliz&f popis — viz technickd zpréva !

ZNACEN( :
e —
/ ¢&(slo okruhu / /\
9 0,4m \ &(slo okruhu
&rslo ovl. prvku

\ vyska umfsténf viz legenda

ptfvodnl vedenl k rozvad&&i
sdruZend trasa vedenl

svételnd instalace CYKY 3x1,5mm2
zdsuvkovd instalace CYKY 3x2,5mm2

PROUDOVA SOUSTAVA : 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, sft TN-C-S

OCHRANA PRED NDN : AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
CSN 332000-4-41, ed.2, Z1, &.41
DOPLNKOVA PROUDOVYM CHRANICEM
CSN 332000-4-41, ed.2, Z1, &1.415.1
DOPLNKOVA OCHRANNYM POSPOJOVANIM
CSN 332000-4-41, ed.2, Z1, &.415.2

VNEJS[ VLIVY : €SN 332000-5-51, ed.3
Vsechny trrdy vn&jifch viivd v resenych vnitfnfch prostordch objektu
hodnoceny jako normdinf
AB8, &l. 321.2 — venkovnl prostor nechrdn&ny pred atmosf. viivy
* prostor vn& objektu
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