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1 SEZNAM POJMU A ZKRATEK

BIM - Building Informartion Modelling - Informacéni modelovani staveb
BEP — BIM Execution Plan - Plan realizace BIM
CDE — Common Data Environment - Spolecné datové prostredi

Digitalni model stavby (DIMS) - strukturovana a objektové orientovana reprezentace
stavby nebo jeji ¢asti, obsahujici jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi
a grafickou podobou potrebnou pro pozadované zobrazeni.

DoP — Declaration of Performance - Prohlaseni o vlastnostech

DPS — Dokumentace pro provadéni stavby

Koordinacni model - sklada se z dil¢ich modeld

Dilci model — samostatny model (napf. model VZT nebo model ZTI)
DSPS — Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

SO — Stavebni objekt

S-JTSK — Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

2 Obecné pozadavky na informace

Zhotovitel je povinen vyuzivat CDE po celou dobu plnéni predmétu Dila a
predkladat veskeré digitalni dokumenty (dile také jako dokumenty)
prostrednictvim tohoto CDE. Soucasti odevzdavanych dokumentl jsou také
dokumenty tykajici se BOZP a vad a nedodélka.

CDE Objednatele bude nastavovat a spravovat (véetné pristupl, adresarové
struktury, pracovnich tokd (workflow) BIM manazer.

2.1 OBECNE POZADAVKY NA DOKUMENTY V DIGITALNi PODOBE

Veskeré dokumenty v digitalni podobé (dale také jako dokumenty), jejichZz autorem
je Zhotovitel, musi byt Zhotovitelem predavany a ukladany tak, aby bylo umoznéno
fultextové vyhledavani v téchto dokumentech v digitdlni podobé. Zhotovitel toto
zajisti predanim dokumentl v digitdlni podobé v otevienych formatech se
strukturou dat umoznujici fultextové vyhledavani, nebo jak v nativnim (zpravidla
proprietdrnim formatu), tak i v otevieném formatu, neni-li ve Smlouvé stanoveno
jinak.

e Priklady nativnich formata: *.docx, *.xls, *.rvt, *.dwg, *.dgn atd.
e Priklady otevrenych Formatu: *.ifc, *.pdf atd.

Za spravnost, obsah a integritu dat ve vSech predavanych dokumentech v digitalni
podobé ve vsech formatech je odpovédny Zhotovitel.

2.1.1 Pravidla pojmenovani slozek a dokumenti v digitalni podobé
Povinna pravidla pro pojmenovani slozek a dokument( v digitalni podobé (DDP):

a. Délka ndzvu jednoho DDP di slozky maximalné 256 znak( dle standardu
Windows.

b. V ndzvech nejsou povoleny zakdzané znaky Windows (napr./:*?" <> ).



Priklad pro pozemni stavby:

Oznacovani souboru projektové dokumentace bude nasledujici:

Kde:

A_A_A_A_A - Reprezentuje clenéni projektové dokumentace (napfr.
D.1.1.2.1)

BBBB — Reprezentuje oznaceni stavebniho objektu (napf. S001S0O01)

CC - Reprezentuje ¢ast objektu (napr. A1)

DDD - Reprezentuje ¢islo vykresu (napf. 101)

EEEEEEEEEEEEE - Reprezentuje nazev vykresu (napr. PUDORYS_1NP)
Jednotlivé pozice znaceni jsou oddéleny podtrzitkem.

Priklad oznaceni souboru dle zvoleného systému znaceni:

Upozornéni:

V pripadé pouziti delsi cesty (kompletni slozkova struktura nad dokumentem) k
dokumentu vcéetné nazvu nez 255 znakd, nelze takto dlouhou sloZzkovou strukturu
ulozit do Windows. Faktické omezeni celkové cesty je pro aplikace 260 znak
(v¢etné oznaceni disku = 3 znaky a <NULL> znaku na konci, tj. 256 znak( na
samostatnou cestu pri nahrani do korenového adresare. Pro Gcely rezervy na
relevantné nazvanou slozku projektu se zakazuje pouziti soubor(i s délkou cesty
>200 znakd.

2.1.2 Pravidla pro pojmenovani pracovnich postupu

Workflow (pracovni tok) je sekvence aktivit a jejich stavl, které popisuji pracovni
postup. V CDE musi byt nastroj pro aplikaci nebo tvorbu workflow, které podpofi
digitalni proces pro pracovni postupy definované organizaci.

Pracovni postupy pouzivané v CDE budou mit nasledujici oznaceni:
AAA _BB_CCC

Kde:

AAA - reprezentuje ndzev pracovniho postupu

BB - poradové cislo pracovniho postupu

CCC -reprezentuje upresnujici textovy popis
2.1.3 Pravidla pro verzovani DDP
1) Dokument musi byt v systému CDE ulozen vzdy pouze jednou a na jednom misté,
jeho nové verze (Revize) jsou vkladany jako jeho dalsi verze nikoliv jako samostatné

dokumenty s jinym ndzvem a v jiném umisténi. Pivodni Verze dokumentu vzdy musi
byt v CDE ponechana v nezménitelné podobé vcéetné vsech jejich vlastnosti.

2) Konkrétni pravidla pro verzovani dokument( v digitalni podobé definuje pro
konkrétni CDE BIM manazer v Planu realizace BIM (BEP).



2.1.4 Pravidla pro nakladani s DDP

U dokumentl v digitdlni podobé musi byt stanovena pravidla pro
omezeni jejich maximalni velikosti a zplsobu rozdéleni velkych DDP na
mensi tak, aby splnila vSechny pozadavky Objednatele. Doporucuje se
pozadovat:

1) Maximalni velikost jednoho DDP ve formatu IFC do 1 GB.
2) Maximalni velikost jednoho DDP ve formatu PDF do 100 MB.

3) Zhotovitel neruc¢i za integritu a bezpecnost dat po preneseni
dokumentu v digitalni podobé mimo CDE.

2.1.5 Soubory - dokumenty predstavujici Digitalni model stavby
Pro predani Digitalniho modelu stavby musi byt vzdy pouzity nasledujici formaty:

e FormatIFC.
e Nativni fFormat softwaru pouzitého pro pripravu dat.

Data v obou formatech musi obsahovat veskerd pozadovana data DIMS. Prehled
pouzitych SW ndastroju, jejich verzi, formatl, pripadné i doplikovych nastrojd di
modull apod. musi byt Zhotovitelem blize specifikovan v Planu realizace BIM (BEP).
Zhotovitel preda tyto informace BIM manazerovi.

Nativni soubory musi obsahovat veskerd pozadovana data DIMS v podobé, jak byla
vytvorena nativni aplikaci se zachovanim parametri¢nosti a vazeb, které byly pfi
tvorbé DIMS vytvoreny.

Soubory ve formatu IFC musi obsahovat veskera pozadovana data DIMS.

Revize a zmény DIMS musi byt predany v Objednatelem predem odsouhlaseném
formatu.

V pripadé nezddouciho nesouladu mezi daty ve formatu IFC a daty v nativnim
softwaru, maji prednost data ve formatu IFC.

2.1.6 Soubory - dokumenty predstavujici vystupy z DIMS

2.1.6.1 Vykresova dokumentace

Zakladni vykresové casti dokumentace staveb (plGdorysy, rezy, pohledy,
axonometrické ¢i perspektivni pohledy apod.) musi byt v co nejvétsi mozné mire
generovany primo z DIMS a musi DIMS vécné i geometricky odpovidat. Vyjimky musi
Zhotovitel ozndmit BIM manazerovi pro specifikaci v Planu realizace BIM (BEP).

Takto vytvorend vykresova dokumentace musi odpovidat v co nejvétsi mozné mire
technickym normdm upravujicim zpUsob tvorby technické dokumentace. Vyjimky
musi Zhotovitel ozndmit BIM manazerovi pro specifikaci v Planu realizace BIM (BEP).

Detaily, schémata a dalSi podrobnéjsi vykresovda dokumentace v méritku
podrobnéjsim nez 1:50 mohou byt zpracovany i formou 2D vykres( vytvarenych
jinym zplsobem a jinym ndstrojem, nez v jakém je vytvaren DIMS. Musi vsak byt
zajisténa vazba takovychto soubori — dokumentud na prislusné datové objekty DIMS.
Vykresy tvorené mimo ndastroje pro tvorbu DIMS budou specifikovany v Planu
realizace BIM (BEP). Zhotovitel poskytne tuto informaci BIM manazerovi.



Vykresy budou preddny Objednateli v nativnim i v otevieném datovém Fformatu
podle kapitoly Obecné pozadavky na dokumenty v digitalni podobé.

2.1.6.2 Dalsi vystupy z DIMS

Pokud budou v projektu pozadovany jiné dokumenty predstavujici vystupy z DIMS,
automaticky se predpokladd, ze dokumenty budou v co nejvétsi mozné mire
generovany pfimo z DIMS a musi Digitdlnimu modelu stavby vécné i geometricky
odpovidat. Vyjimky musi Zhotovitel ozndmit BIM manazerovi pro specifikaci v Planu
realizace BIM (BEP).

2.1.7 Pozadavky na digitalni publicitu

Zhotovitel bude prostrednictvim CDE poskytovat Objednateli minimalné jednou
mésicné 5 fotografii zobrazujici postup vystavby. Tyto fotografie budou pofizeny
profesiondlnim fotografem pro Gcely propagace projektu. Tzn. bude mozné je vyuzit,
bez dalsiho, pro marketingové Gcely Objednatele, véetné jejich umisténi na web
Objednatele a jejich pouziti pro zpravy (tiskové) vydavané Objednatelem.

Fotografie budou predany vzdy v nasledujicich formatech a kvalité:

e Fotografie v tiskové kvalité o min. rozliSeni 4000 px. - delsi strana a v rozliSeni
300dpi ve formatu *.jpeg

e Fotografie ve webové kvalité o min. rozliSeni 3000 px. - delsi strana a v
rozliSeni 96dpi ve formatu .jpeg ve velikosti max. 1TMB

e Poskytnuti Finalni fotografie (dokonceni postprocess) v maximalnim rozliseni
ve formatu .tiff (tj. pro pripadné grafické prace ci velkoformatovy tisk)

Zhotovitel zajisti casosbérné video projektu, které bude prostrednictvim CDE
preddvano Objednateli s mési¢nim intervalem. Mésicné bude tedy predano
aktualizované celkové video casosbéru a soubor zobrazujici postup béhem daného
mésice (tedy dva soubory). Pozice umisténi zarizeni pro ¢asosbérné video bude
stanovena v Planu realizace BIM (BEP) a pripadné aktualizovdna. Video bude
v rozliseni 1920x1080px tj. Full HD.

2.2 OBECNE POZADAVKY NA DIMS

a) Model bude v metrickém systému, jednotkach SI (zakladni jednotka je metr).
Pro informacni objekty dil¢ich objektl pozemnich staveb (technologické
objekty, nadrazi atd.) jsou pripustény milimetry. V tomto pripadé musi byt
toto uvedeno v Planu realizace BIM (BEP) dat a nastaveno dle téchto
jednotek vhodné méritko DIMS.

b) Vlastnosti elementd modelu jsou v ¢eském jazyce.

c) Soucasti dodani je poskytnutiinformaci pro Plan realizace BIM (BEP),
popisujici SW, verze a jednotlivé nastavby pouzité k tvorbé modelu tak, aby
mohly byt data snadnéji interpretovana.

d) Nebudou se opakovat stejné elementy ve vice modelech (tzn. duplicity).

e) Vsechny elementy budou modelovéany v pozicich a rozmérech, tak jak jsou
predpokladany pro realizaci.

f) Geometrie objektd je na vykresovych vystupech v maximalni mozné mire
generovana z DIMS.



g) Vykresova dokumentace odpovida DIMS.

h) Modely jsou predany objednateli zkoordinované, bez zjevnych koordinacnich
zavad a nedostatka.

i) Vlastnostijednotlivych elementd, pokud se v modelu nachazeji, jsou
navzajem shodné (pro jeden Udaj se nevyskytuje vice oznaceni).

j) Materidly, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nachazeji, jsou v
dostatecné mire oznaceny pro Ucely jejich identifikace a vykazovani.

k) Prostorové déleni modelu odpovida technologiim vystavby, pokud jsou
znamy. Informace o objemu / plosSe je zaznamendana formou vlastnosti
elementd.

[) Simulace vystavby je feSena bud pomoci definovani stavebnich postupl,
nebo pomoci data postupu vystavby (projektem navrzeného harmonogramu
postupu vystavby).

m) Vychozi verze IFC pouzita v DS je IFC4 ADD2 TC1 (verze 4.0.2.1; ISO 16739-
1:2024). DS zaroven nabizi vyuziti IFC 4.2 (verze 4.2.0.0).

2.3 POZADAVKY NA STRUKTURU A ORGANIZACI DIMS
Veskerd data v DIMS musi byt prehledné strukturovana, jednoznacng, citelnd a

konformni. To plati jak pro strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé Datové
objekty a informace o nich — grafické i negrafické.

DIMS musi byt podle nize stanovenych principld, a to s ohledem na profesni
odbornost a odpovédnost za zpracovavané informace rozdélen na nékolik Dilcich
DIMS. Jeden z odevzdavanych DIMS je oznacen jako tzv. Koordinacni digitalni model
stavby, skladajici se ze Zhotovitelem odevzdanych dilcich DIMS, ke kterému jsou v
nativnim formatu referencovany ostatni Dil¢i DIMS. Pripojenim jednoho di vice
Dil¢ich DIMS nalezicich k jedné fazi ¢i milniku (napr. stupni projektové dokumentace)
vznika tzv. Koordinacni DIMS.

Podrobny soupis vsech Dil¢ich DIMS, vcetné specifikace Koordinac¢niho DIMS a
dalSich pro projekt potrebnych sestav, musi byt jednoznacné stanoven v Planu
realizace BIM (BEP). V pripadé, ze Zhotovitel predava vedle Koordinac¢niho a Dilcich
DIMS dalsi sestavy, oznami tuto skute¢nost BIM manazerovi pro zapracovani do
Planu realizace BIM (BEP) a to véetné popisu, k ¢emu dana sestava slouzi.

Pro prehlednéjsi identifikaci museji byt jednotlivé Dilci DIMS a &asti v nich obsazené
barevné odliseny. Pokud neni barevna konvence stanovena Objednatelem, musi byt
navrzena Zhotovitelem a specifikovdna v Planu realizace BIM (BEP).

Pokud nedoslo k rozdéleni DIMS na Dilci DIMS jiz v predchozich fazich projektové
pripravy, je pri ndvrhu ¢lenéni potreba zohlednit tyto zakladni principy:

Prostorové usporadani DIMS musi odpovidat nasledujici logice:

misto stavby

stavebni objekty

podlazi
mistnost

Doporucend forma zdpisu do IFC:

Misto stavby je zapisovadno jako IfcSite, dilci stavebni objekty jsou zapisovdny jako
IfcBuilding a podlazi jako IfcBuildingStorey.



Priklad déleni na (stavebni) objekty:

Déleni na stavebni objekty bude Zhotovitelem prevzato z predchozich stupni
projektové dokumentace.

Déleni po profesich muUze byt Zhotovitelem prevzato z predchozich stupni
projektové dokumentace, nebo vyuzito nasledujicich prikladd. Zvoleny zplsob déleni
po profesich bude Zhotovitelem upresnén jako soucast informaci pro BIM manazera
pro vypracovani ¢i aktualizaci Planu realizace BIM (BEP).

Piiklad déleni po profesnich odbornostech:

e Dilci DIMS VZT
e Dilci DIMS ZTI
e Dilc¢i DIMS UTCH

Priklad dalsiho déleni:

e Dilci DIMS konstrukcni ¢asti
e Dilci DIMS architektonicko-stavebni ¢asti



Nasledujici tabulka uvadi dalsi priklady mozného clenéni Digitalniho modelu stavby
na Dilci DIMS podle profesi a jejich kédového oznaceni.

Dil¢i DIMS Oznaceni:
Architektonicko-stavebni ¢ast ARS
Konstrukéni ¢ast - statika STA
Pozarné bezpeénostni reseni PBS
Vzduchotechnika VZT
Vytapéni uT
Chlazeni CHL
Kanalizace KAN
Vodovod VOD
Plynovod PLY
Elektro silnoproud ESI
Elektro slaboproud ESL
Systémy méreni a regulace MAR
Poplachovy zabezpecovaci a tisfovy PZTS
systém

Kamerovy dohledovy systém CcCcTtv
Elektronicka kontrola vstupu EKV
Televizni a satelitni systémy TV-SAT
Elektricka pozarni signalizace EPS
Zarizeni pro odvod koure a tepla ZOKT
Sprinklerové stabilni hasici zafizeni SHZ
Plynova stabilni hasici zarizeni GHZ
Gastro GAS
Interiér INT
Zaﬁ:eni vertikalni a horizontalni dopravy ZVHD
0s0

Tabulka 1 - Pfiklad Oznaceni a élenéni Digitalniho modelu stavby

2.4 POZADAVKY NA GEOMETRII DIMS

Zhotovitel musi zajistit prostorovou ndvaznost Dil¢ich DIMS ke Koordinacnimu
digitdlnimu modelu i mezi vSemi Dilc¢imi DIMS navzajem.



Zhotovitel musi predat Objednateli DIMS zkoordinované, bez zjevnych
koordinacnich zdvad a nedostatka.

Zhotovitel musi déle zajistit, Ze se v DIMS nebudou vyskytovat duplicity, tedy ze se
nebudou opakovat modelované Datové objekty a elementy mezi Dil¢imi DIMS nebo
v jednom z Dil¢ich DIMS, nebo v Koordina¢nim DIMS. Pokud je z technickych divod
nutné provést duplicitu modelovanych Datovych objektl, uvede Zhotovitel
jednotlivé vyjimky jako soucast informaci poskytnutych BIM manazerovi pro
vypracovani ¢i aktualizaci Planu realizace BIM (BEP).

2.4.1 Jednotky pouzité v DIMS
DIMS musi byt v jednotkach SI.

2.4.2 Geometricka podrobnost DIMS
Vsechny elementy a Datové objekty budou zachyceny 3D geometrickymi tvary.

Jednotlivé elementy a Datové objekty DiMS budou vzajemné zkoordinovany tak, ze
jejich navrzena dispozice bude umoznovat realizaci Stavby bez koordinacnich vad a
nedodélka.

Prostorové déleni datovych objektl odpovida technologiim vystavby.

Manipulacni a servisni prostory budou modelovany datovym objektem a oznaceny
prislusnou vlastnosti umoznujici identifikaci.

Geometrickd podrobnost modelovanych Datovych objektd v DIMS (mnozstvi,
velikosti, ohranicujici rozméry, umisténi a orientace modelovanych elementt di
datovych objektl) musi umoznovat cist informace primo z geometrie vybraného
elementu ¢ datového objektu.

Jednotlivé elementy a Datové objekty musi byt zarazeny do spravné tridy IFC dle ISO
16739-1:2024.

Vyztuze zelezobetonovych konstrukci nebudou modelovany.

2.4.3 Graficka podrobnost
Graficka podrobnost jednotlivych elementl a datovych objekti:

a) odpovida stupni projektové dokumentace, pro néz je pripravovan model;

b) odpovida cildm pouziti metody BIM;

c¢) jevdetailu odpovidajicimu detailu projektové dokumentace;

d) je dostatecna pro Ucely vykazovani.

2.4.4 Graficka podrobnost DPS

Zhotovitel pred realizaci pripravi DIMS DPS, ktery doplni o grafickou a negrafickou
podrobnost. Zhotovitel mize odevzdavat DIMS DPS po c¢astech (dil¢i DIMS). Pred

provedenim stavebnich praci, musi byt schvalen Objednatelem DIMS DPS na danou
¢ast stavby.

DIMS DPS bude Zhotovitel aktualizovat tak, aby v pripadé zmény byl model DPS vzdy
aktualni pred realizaci zmény stavbou.

Zhotovitel bez schvaleného DIMS DPS casti dila spolecné se schvalenymi technickymi
listy, vyrobni dokumentaci nem(ze zabudovat prvek, nebo realizovat ¢asti dila.



Predpokladd se tedy, ze Zhotovitel bude DIMS DPS predkladat Objednateli ke
schvéleni postupné.

Nedilnou soucasti této specifikace je Priloha 4.1.a Datovy standard Pozemni stavby,
ktery obsahuje vycet pozadovanych modelovanych elementd a datovych objektd.

Jsou modelovany bouraci prace.
Jsou modelovany vsechny rozvody, vCetné armatur.

Budou modelovany koncové elementy ve skutecné velikosti. Doplnéni specifikace
rozsahu koncovych prvk( je uvedeno v nasledujicich odstavcich.

Strojovny budou modelovany, je-li strojovna/kotelna soucdst zadani, v plném
rozsahu z dvodu prostorové koordinace a nosnych konstrukci.

Elementy v DIMS jsou vykreslovany dle jednotlivych materiali a pouzité technologie
vystavby. Elementy tedy neodpovidaji pouze materidlovému typu (beton, ocel,
izolace), ale jejich podrobné specifikaci. Napriklad konstrukce z betonu C30/37 XC2
je jinym materidlem, nez konstrukce z betonu C30/37 XC1, a proto se v rdmci DIMS
jednd o dva elementy. U technologie vystavby se déli elementy dle jednotlivych
technologickych Gsek(. Napriklad totozna betonova stropni konstrukce maze byt
technologicky rozdélena na dvé casti a tvorit dva samostatné elementy.

2.4.4.1 Architektonicko-stavebni ¢ast ARS

Vsechny elementy budou modelovany v pozicich a rozmérech tak, jak jsou
predpokladany pro realizaci.

Stény a sloupy modelovat ve skladbé pouze s omitkou. Omitky na Zelezobetonovych
sténach se modeluji zvlast.

Obklad, KZS a predstény budou modelovany zvlast jako dalsi konstrukce. Malby
budou soucasti modelované skladby stény s oznacenim materidlového odliseni
rozdilnych ploch napf. v souvislosti s podhledy a zdvojenymi podlahami.

Kazdou ¢ast schodisté modelovat zvlast. tj. — rameno (obecnym elementem),
mezipodesta, podesta (obé modelované jako podlahy). Soucasné jsou reseny detaily
napojeni ramen na mezipodesty a podesty. Kazdad tato konstrukce ma vlastni
oznaceni dle typu a je zatridéna do podlazi ve kterém se skutecné nachazi.

Stropni desky budou modelovdny samostatné oddélené od skladby podlah a
podhledd.

Souvrstvi stfechy bude modelovano jako jedna skladba. Strecha je modelovana dle
geometrie — sklony, odvodnéni atd. Souvrstvi bude modelovdno oddélené od nosné
konstrukce (strop).

Hydroizolace a dalsi vrstvy se museji modelovat bud' zvlast, nebo oznadit a vykazat
ze skladby podlah/strech. Zakonceni hydroizolaci se nemodeluje (je 2D detail).

Podhled nesmi byt soucasti skladby stropni desky.

Skladby podlah se musi modelovat jako jedna skladba. Souvrstvi podlahy bude
modelovano oddélené od stropni desky.

Kontaktni zateplovaci systém (KZS) se musi modelovat jako samostatnd skladba
oddélené od stény, popripadé sloupu. Skladba KZS bude vcetné vnéjsi Gpravy tohoto
systému. Stejny typ KZS lze modelovat pres vsechny podlazi objektu v celé plose.
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Jiny typ KZS nebo tloustka KZS v misté stropu a vénce, osténi oken apod. musi byt
modelovana zvlast.

Obklad se nemodeluje za zarizovacimi predméty, kde nebude proveden (napr. za
vanami), pouze od vany vyse. Obklad na obezdivkach van se musi modelovat.

Pii modelovani oken a dvefi je nutné dodrzet profiznuti otvoru skrz dalsi svislé
konstrukce jako KZS nebo obklady.

Vestavéné vybaveni, vybaveni recepci, kompletni kuchynské linky apod. budou
reprezentovany 3D objektem (tj. télesem). Ostatni nabytek (pracovni mista) neni
vyzadovan. V prostorech se nebude modelovat mobilni ndbytek (stoly, zidle, skfing,
...)aobdobny ,volny“ nabytek umistovany do stavby az po dokonceni vystavby. Toto
vybaveni bude v modelu zndzornéno pouze plidorysnymi schématy. Toto je potiebné
pro zajisténi nutného prehledu a koordinace se stavbou a jejim technickym
vybavenim (umisténi zasuvek, osvétlovacich téles, podlahovych krabic, chladicich
trdmu, apod.).

2.4.4.2 Konstrukéni ¢ast

Vsechny elementy konstrukéni casti jsou zahrnuty piimo v modelu ¢&asti
architektonicko-stavebni, a to pouze ve smyslu charakteru a tvaru nosnych
konstrukci. Dil¢i elementy jako vyztuz ZB konstrukci a spojovaci elementy ocelovych
konstrukci se ve stavebni ¢asti nemodeluiji.

Zhotovitel zajisti soulad elementd obsazenych v modelu ARS s dokumentaci
konstrukéni casti véetné spravného umisténi prostupl vsemi nosnymi konstrukcemi.
Prostorové rezervace mezi jednotlivymi stavebnimi objekty, technologiemi a v rémci
stavebnich objektl jsou navzajem zkoordinovany. Vsechny prostupy v monolitickych
konstrukcich zaneseny do modelu v predpoklddanych pozicich a velikostech.
Prostupy v nosnych monolitickych sténach zanést do modelu, pokud je jejich rozmér
roven nebo vétsi nez 100/100 mm a pradmér roven nebo vétsi nez 100 mm. Prostupy
mensich rozmérd musi byt soucasti 2D dokumentace (dle vyhlasky 131/2024Sb.)

V modelu musi byt obsazeny prostupy v prickdch a SDK na hranici pozarnich Usekd.

2.4.4.3 Vzduchotechnika VZT

Jednotlivé elementy budou modelovany jako specifické skupiny element(, presné ve
smyslu jejich mnozstvi, rozmérd, tvaru, umisténi a orientace a technické specifikace

Elementy budou ve skute¢nych rozmérech a tvaru.
Potrubi budou zobrazena s izolaci, bez zavés.
Klapky a dalsi elementy budou do potrubi vkladany konkrétni, s presnymi rozméry.

Modelovany budou soucasti systému vzduchotechniky (napf. VZT zafizeni, potrubi,
klapky, zaluzie, tlumice hluku, filtry, distribu¢ni elementy apod.).

Okna, svétliky, ¢i klapky a Zaluzie v zastreseni atrii a luceren, slouzici pro pfirozené
vétrani, jsou soucasti stavebni ¢asti.

2.4.4.4 Vytapéni, chlazeni UT

Jednotlivé elementy budou modelovany jako specifické skupiny element(, presné ve
smyslu jejich mnozstvi, rozméru, tvaru, umisténi a orientace a technické specifikace.

Elementy budou ve skute¢nych rozmérech a tvaru.
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Potrubi budou zobrazena s izolaci, bez zaveés.
Armatury a dalsi elementy budou do potrubi vkladany konkrétni, s presnymi rozméry.

Modelovany budou soudasti systéml vytapéni a chlazeni (napr. tepelnd cerpadla,
obéhova cerpadla, armatury, hybridni chladice, zafizeni strojoven UTCH a kotelny,
potrubi, otopna télesa).

2.4.4.5 Zdravotné-technické instalace ZTI (kanalizace, vodovod, plynovod)

Jednotlivé elementy budou modelovany jako specifické skupiny element(, presné ve
smyslu jejich mnozstvi, rozméra, tvaru, umisténi, orientace a technické specifikace.

Elementy budou ve skutecnych rozmérech a tvaru.
Potrubi budou zobrazena s izolaci, bez zaveésu.

Specialni tvarovky (Cistici, zpétné klapky apod.) budou do potrubi vkladany konkrétni,
s presnymi rozmery.

Potrubi rozliSovat hrdlové, svarované apod.

Pro vykazovani je nutné rozdélit destovou kanalizaci na podtlakové a gravitacni
potrubi

Modelovany budou soudasti systém vodovodu a kanalizace (napr. cerpadla,
ohrivace a dalsi zarizeni strojoven a kotelny navrhované jako soucast rozvodu
vodovodu a kanalizace).

2.4.4.6 Elektroinstalace — silnoproud, slaboproud, MaR

Vykresova projektovd dokumentace elektroinstalaci bude vydana Fformou
standardnich vykresua 2D.

Do modelu casti elektro budou vlozeny ty c¢asti silnoproudych i slaboproudych
rozvodl, které jsou vyznamné z hlediska koordinace s ostatnimi technickymi
zarfizenimi a rozvody a dale koncové elementy vyznamné z hlediska Gdrzby pri
provozu budovy, tj. predevsim:

Paterni rozvody resSené jako kabelové lavky, zebriky ¢i zlaby a pripadné instalacni
trubky.

Rozvadéce, rozvodné skriné a krabice, transformatory, osvétleni apod. ve skutecném
tvaru a velikosti. V¢etné vsech reviznich otvord, které tvori pristup k témto prvkdm
nebo jejich ¢adstem (napfr. instalacni krabice nad podhledem).

Ostatni elektricka zarizeni systéma CCTV, PZTS, ACC, EPS, ER, MZS, MaR ad. budou
do modelu umistény v presnych pozicich.

Detail zpracovani elementd bude zjednoduseny, pricemz vSechny elementy museji
celkovou velikosti, tvarem, umisténim a technickym popisem odpovidat skutecnosti.

2.4.4.7 Pozarné-bezpednostni fedeni PBR

V ramci PBR budou modelovany rozvody ZOTK, stabilniho hasiciho zafizeni. Zavéry
textové zpravy PBRS budou zapracovany piimo do profesnich ¢asti modelu, kterych
se tykaji (napr. pozarni odolnosti stavebnich elementd, typy a charakteristiky zarizeni
pouzitych vrozvodech VZT apod.). Rozdéleni stavby na pozarni Useky bude
dokumentovano vykresy 2D.
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V modelu ARS budou modelovany pozarni ucpavky a hasici pristroje s potfebnymi
parametry tak, aby je bylo mozné vykazat. Dale budou modelovany revizni otvory
popf. dosah endoskopické kamery pro revizi nepfistupnych pozarnich ucpdvek.
Modelovani rozvodi ZOTK bude provedeno podle pravidel stanovenych pro
modelovani VZT. Rozvody stabilniho hasiciho zafizeni budou ve stupni DPS
modelovany podle stejnych pravidel jako ZTI.

2.4.4.8 Medicinalni plyny
Jednotlivé elementy budou modelovany jako specifické skupiny element(, presné ve
smyslu jejich mnozstvi, rozmérq, tvaru, umisténi, orientace a technické specifikace.

Elementy budou ve skutec¢nych rozmérech a tvarech.
Potrubi budou zobrazena s izolaci, bez zaveésu.
Potrubi rozliSovat hrdlové, svarované apod.

Specialni tvarovky (napr. redukéni rady, odbérné panely apod.) budou do potrubi
vkladany konkrétni, s presnymi rozmeéry.

Modelovany budou rovnéz jednotlivé soucasti systému (napf. cerpadla, odbérné
panely a dalsi zafizeni strojoven a zdrojd navrhované jako soucast rozvod(, potrubi a
specialni tvarovky, véetné koncovych prvk).

2.4.4.9 Zavésné systémy

Jednotlivé elementy budou modelovany jako specifické skupiny element(, presné ve
smyslu jejich mnoZzstvi, rozmérd, tvaru, umisténi, orientace a technické specifikace.

Modelovany budou rovnéz jednotlivé soucasti zavésnych systému pro prvky nad 50
kg (napr. VZT jednotky, zavésny systém prepravy pacientd). Ddraz bude kladem na
kotvici prvky. Dlraz bude kladem na kotvici prvky.

2.4.4.10 Zdravotné technické vybaveni

Vsechny elementy a zarizeni budou modelovany v pozicich a rozmérech, tak jak jsou
predpokladany pro realizaci.

2.4.4.11 Arealové rozvody — inzenyrské sité

V ramci modelu budou modelovany inZenyrské sité a aredlové rozvody vcetné jejich
vykopU a zpétnych zasypu.

2.4.4.12 Vnéjsi komunikace, vykopy a zpevnéné plochy

Vnéjsi dotéené komunikace a zpevnéné plochy (parter) se modeluji zjednodusené.
Modelu;ji se skladby s dlirazem na vykazani jejich vymér.

HTU jsou modelovany jako samostatné elementy (3D télesa nebo 3D povrchy).

Cisté terénni Upravy okoli stavby budou zapracovany do modelu ARS.

2.4.5 Referencni bod a souradny systém

Referencni bod relativniho (lokalniho modelového prostoru) souradného systému
musi Zhotovitel umistit do logického mista tak, aby projekt byl umistén v blizkosti
navrzeného referencniho bodu. Obvykle do priniku modulovych os, nebo vnéjsi
hrané Digitalniho modelu stavby, pri zalozeni DIMS architektonicko-stavebni ¢asti.
Souradnice v S-JTSK taktového referencniho bodu musi byt specifikovana v Planu
realizace BIM (BEP).
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Totozny referencni bod musi byt umistén ve stejném misté v DIMS v nativnim
formatu i ve Formatu IFC.

Vztah relativniho (lokdlniho modelového prostoru) souradného systému a S-JTSK
musi byt autorem jednoznacné vyresSen tak, aby byla zarucena strojova citelnost
téchto dat. Technicky lze resit vztah relativniho a absolutniho umisténi pomoci:
a) Vyuziti prevodniho systému IfcMapConversion
b)  Vyuziti pomocnych objektl odkazujicich na J-TSK
e 2D objekty: IfcGrid, IfcAnnotation (SurveyPoint)
e 3D objekty: vlozenim pomocného objektu jedné nebo vice krychli
(napr. IfcSpace) o rozméru hrany 1m, orientovanych v lokalnim souradném
systému a svymi vlastnostmi referencujicimi do systému S-JTSK (sada vlastnosti
CZ_JTSK).
c¢) Sadou vlastnosti CZ_JTSK pro IfcSite odkazujici na jeho vztazny bod, resp.
projektovy stied souradnic.

V pripadé, ze projekt obsahuje vice prostorové od sebe vzdalenych dilcich DiMS, je
kazdy dil¢i DIMS modelovan v souradnicich souradného a vyskového systému.
Polohové (daje jsou udavany souradnicemi v souradném systému S-JTSK. Modely
musi byt vytvoreny v souradnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souradnice X
v modelu odpovidd souradnici Y vS-JTSK a souradnice Y v modelu odpovida
souradnici X v S-JTSK. Data urcujici souradnicovy systém jsou zapsadna v ramci tridy
IfcCoordinateReferenceSystem jeji podtridy IfcProjectedCRS.

Vybér zplsobu provedeni a jeho upresnéni je Zhotovitelem upresnén pro
specifikaci v Planu realizace BIM (BEP).

2.4.6 Prostorové déleni modelovanych elementd, resp. datovych objektu
Modelované Datové objekty musi byt prostorové clenény - tj. musi byt vytvoreno
vice prostorové navazujicich Datovych objektl podle nasledujicich zasad:
Prostorové déleni musi byt provedeno tak, aby modelované elementy
korespondovaly s uvadénymi popisnymi vlastnostmi.

Modelované elementy musi byt rozdéleny podle celkd predpoklddanych v
projektové dokumentaci (napr. pavilon, kridlo apod.).

Modelované Datové objekty, s vyjimkou specifickych objektl prochazejicich vice
podlazimi (napr. svislé stoupaci potrubi, vytahové Sachty, pozarni Useky) musi byt
do DIMS umistény s vazbou na konkrétni podlazi, ve kterém se svoji geometrickou
polohou nachdzeji. Jednotliva podlazi v DIMS musi odpovidat skute¢nym podlazim
navrhované Stavby. V DIMS se mimo vyjimecné pripady nesmi vyskytovat pomocna
podlazi. Pokud je to s ohledem na charakter projektu ddvodné, napr. v pripadé ze je
v objektu tzv. ,mezipatro” nebo zakladova spara, pak se pouziti pomocného podlazi
pripousti. V takovém pripadé vsak musi byt tyto skutecnosti specifikovany v Planu
realizace BIM (BEP).

Modelované Datové objekty musi byt Zhotovitelem déleny i s prihlédnutim k
pozadovanych uziti a vystupl z modelu (napf. rozpoctu ¢i vykresové dokumentaci)
tak, aby byla i u téchto vystupl zajisténa potirebnd Uroven podrobnosti.
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2.5 POZADAVKY NA VLASTNOSTI DATOVYCH OBJEKTU

Veskera znaceni pouzitd Zhotovitelem v DIMS musi byt systematicka a jednoznacna
a popsand v Planu realizace BIM (BEP).

2.5.1 Vlastnosti
Vlastnosti (pozadované popisné alfanumerické informace) budou doplnény
Zhotovitelem na zakladé pravidel uvedenych v BIM protokolu a jeho prilohach.

V DIMS budou zapsana pouze data ovérend autorem DIMS.

Vlastnosti u vyskytu datového objektu nesmi byt duplicitni. Zhotovitelem vytvorené
duplicitni vlastnosti budou uvedeny v Planu realizace BIM (BEP).

V Planu realizace BIM (BEP) bude uvedena pouzitd verze IFC.

Pokud SW nastroj Zhotovitele prokazatelné nedokaze pracovat s urcitym datovym
typem dle zvolené verze IFC podle (https://www.buildingsmart.org/), musi
Zhotovitel pouzit nejblizsi mozny datovy typ a tuto zménu zaznamenat v Planu
realizace BIM (BEP).

Vlastnosti Datovych objektl a jejich hodnoty v DIMS v nativnim formdatu musi byt
uvadény v ceském jazyce.

Nazvy vlastnosti Datovych objektu a jejich hodnoty v DIMS v nativnim formatu musi
byt uvadény v ceském jazyce.

Nazvy vlastnosti Datovych objektd a jejich hodnoty (napr. hodnoty vyctovych, nebo
logickych typl) v DIMS v otevieném formatu musi byt uvddény v anglickém jazyce,
jestlize jsou tyto vlastnosti soucasti formatu IFC.

Vlastnosti jednotlivych element(, resp. Datovych objektd, pokud se v modelu
nachdzeji, musi byt navzijem konformni. Pro jednu vlastnost daného vyskytu
elementu nelze uvazovat 2 rizné hodnoty.

Konformita dat musi byt Zhotovitelem dodrzena i mezi DIMS jednotlivych fazi a
vyvojovych stupnl projektu, napr. Cislovani mistnosti musi byt jednotné ve vsech
stupnich (projektové) dokumentace.

Vlastnosti musi byt zarfazeny do spravné tridy IFC dle ISO 16739-1:2024. Pro prifazeni
vlastnosti k jednotlivym elementdm a datovym objektidm musi byt vzdy pouzita
skupina vlastnosti.

Obsah a rozsah technickych a provoznich vlastnosti, které budou doplnény
Zhotovitelem do DIMS DSPS pro jednotlivé materidly, konstrukce, vyrobky a skladby
budou navrzeny v Planu realizace BIM (BEP) pred zapocetim prace na DSPS.

Pro projekt urceny zpUsob identifikace (pojmenovani a znaceni) struktury a
organizace musi byt v DIMS uveden formou vlastnosti.

Zhotovitel odpovida za dodrzeni sprdvného formatu i obsah hodnot u vSech v DIMS
uvedenych vlastnosti.

2.5.2 Informace o materialech, vyrobcich a konstrukcich
Materidly, konstrukce, vyrobky a skladby, musi byt v dostatecné mife oznaceny pro
Ucely jejich identifikace pro Ucely kontroly kvality a mnozstvi v pripadé DIMS DPS.



Konkrétni zpisob oznacovani materiald, vyrobkd, konstrukci a skladeb bude uveden
v Planu realizace BIM (BEP).

Elementy musi mit prifazené odpovidajici oznaceni materiall, konstrukci, vyrobkl a
skladeb. V pripadé pouziti zkratek musi Zhotovitel tyto zkratky blize specifikovat pro
vyhotoveni ¢i aktualizaci BEP. Vycet pouzitych materidld v DIMS musi byt Uplny a
jednoznacny.

Veskeré znaceni material, konstrukci, vyrobkd a vrstevnatych konstrukci apod.
pouzité v DIMS musi byt systematické. V pripadé, ze je znaceni odlisné od platnych
Pravnich predpist ¢i technickych norem, pak jej musi Zhotovitel jednoznacné
specifikovat pro vyhotoveni ¢i aktualizaci Planu realizace BIM (BEP).

Materialy, konstrukce, vyrobky a skladby, musi byt v dostate¢né mire oznaceny pro
Ucely spravy a Udrzby v pripadé DIMS DSPS.

U DIMS v nativnim formatu musi byt informace o materialech reseny:

e Funkcnosti SW, kterd modelovany objekt provazuje s materidly a skladbami,
nebo
e prislusnymi vlastnostmi.

U DIMS ve formatu IFC to musi byt reseno:

e objektivizovanym vztahem IfcRelAssociatesMaterial,
e prislusnymi vlastnostmi,
e jinym, v Planu realizace BIM (BEP) popsanym zpusobem.

2.5.3 Vlastnosti a ciselniky specifické pro projekt — Objednatel

Formou vlastnosti budou zaznamenany pozadavky na kontroly, revize a pozadované
cykly udrzby. Tyto vlastnosti budou obsahovat druh kontroly, revize a cyklu tdrzby
véetné cetnosti. Bude se tedy jednat o dvé samostatné vlastnosti specifikujici
pozadavky na kontrolu, revizi, a cyklus tdrzby.

Objednatel bude v pribéhu realizace dodavat ciselnik servisnich smluv, které musi
Zhotovitel doplnit formou vlastnosti k jednotlivym elementdm a datovym objektim
DIMS.

Zhotovitel musi tyto pozadavky do DIMS zapracovat, piicemz zpUsob naplnéni téchto
pozadavkd musi byt specifikovan v Planu realizace BIM (BEP).

2.5.4 Vlastnosti a Ciselniky specifické pro projekt — Zhotovitel

Zhotovitel DIMS muze podle potreb projektu zavadét skupiny vlastnosti nebo
vlastnosti specifické pro projekt nad rdmec pozadavkl Objednatele. V pripadé
zavedeni novych skupin vlastnosti ¢i vlastnosti ozndmi Zhotovitel tuto skutecnost
BIM manazerovi pro vyhotoveni ¢i aktualizaci Planu realizace BIM (BEP).

Formou vlastnosti budou uvedeny reference na manualy Udrzby, technické listy a
prohlaseni o vlastnostech (tzv. DoP) dle narizeni EP a Rady 305/2011 (CPR). Kazda
vlastnost bude vyplnéna samostatné. Pouzit maze byt hyperlink, nebo jiny typ vazby
na tato data. Zpusob zaruceni Funkénosti této vazby na dokumenty v digitalni
podobé v priibéhu spradvy a Udrzby bude Zhotovitelem upresnén v Planu realizace
BIM (BEP).



V pripadé, Ze Priloha 4.1.a neuvadi konkrétni pozadavky na elementy a datové
objekty a jedna se o konstrukce, vybaveni, vyrobky, nebo technologie v dané fazi
projektu resené je povinnosti Zhotovitele sdélit formu modelovani a vlastnosti BIM
manazerovi pro vyhotoveni ¢i aktualizaci v Planu realizace BIM (BEP) v souladu
s principy uvedenymi v Priloze 4.1.a.

Pfi zavadéni svych skupin vlastnosti nebo vlastnosti musi Zhotovitel dbat predevsim
jejich ucelnosti a konformity v rdmci DIMS.

2.5.5 Pozadavky na vlastnosti specifikujici mnozstvi

Vsechny modelované Datové objekty a elementy musi mit formou vlastnosti
specifikované mnozstvi, které je pouzité v ramci vykazu vymér a bude mozné jej
pouzit k méreni mnozstvi skutecného provedeni (dle metodiky méreni Metodika
méreni, 1. vydani, kvéten 2019, Statni fond dopravni infrastruktury).

Elementy modelu budou obsahovat vlastnosti uvadgjici Cislo polozky cenové
soustavy (URS) umoznujici automatického vykazovani.

Vymeéry (pocty kusu, tloustky, plochy, objemy) v soupisu skute¢né provedenych praci
a v DiMS si navzajem odpovidaji.

Veskeré elementy a Datové objekty budou umistény do prislusnych podlazi. Jestlize
jsou elementy napri¢ vice podlazimi (napr. v pripadé stoupacek), tak jsou umistény
do podlazi, ve kterém zacinaji.

2.6 POZADAVKY NA VYBAVENI

Vybaveni a prislusenstvi budovy (napr. kancelarské vybaveni, nabytek, recepcni pult)
a dalsi budou zobrazeny v DPS i DSPS jako elementy reprezentované 3D télesem.
Prostrednictvim vlastnosti téchto 3D téles bude specifikovan typ vybaveni. Tyto
elementy budou déle disponovat vlastnostmi urcujicimi umisténi (podlazi a cislo
mistnosti).

2.6.1 Pozadavky na klasifikaci modelovanych datovych objektu

Vsechny modelované Datové objekty musi byt jednoznacné zarazeny do klasifikace
URS. Jednotlivé elementy a objekty budou mit jednoznaéné pridélené ¢islo polozky,
nebo polozek, ze soupisu praci konstrukci, dodavek a sluzeb. DIMS bude umoznovat
kontrolu vymér provadénych praci, tzn. vyméry uvedené v soupisu praci konstrukci,
dodavek a sluzeb budou u jednotlivych elementl a datovych objektd uvedeny
formou vlastnosti.

U DIMS v nativnim formatu to musi byt reseno:

e funkcnosti SW, kterd modelovany objekt zarazuje do prislusnych polozek
klasifikace, nebo
e prislusnymi vlastnostmi.

U DIMS ve formatu IFC to musi byt reseno:

e objektivizovanym vztahem IFcRelAssociatesClassification atributu
HasAssociations,

e prislusnymi vlastnostmi, nebo

e jinym, v Planu realizace BIM (BEP) popsanym zpUsobem.
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2.7 POZADAVKY NA SYSTEMOVOU PRiSLUSNOST DATOVYCH OBJEKTU DIMS
(SYSTEMOVA VAZBA)

V DIMS musi byt Elementy prifazeny k prislusnému technickému systému (napr. VZT,
SHZ, topny systém). Pokud to zvoleny SW Zhotovitele umoziuje, paki k jednotlivym
¢astem systému, tzv. subsystémuim (napr. privod cerstvého vzduchu u VZT vs. vytlak
upraveného vzduchu, mokrd vs. sucha soustava systému SHZ, jednotlivé topné
okruhy topného systému apod.). Detail ¢lenéni systémui a podsystémi odpovida
obvyklému detailu podrobnosti dokumentace dané faze projektu a je zaznamenan v
Planu realizace BIM (BEP).

U DIMS v nativnim formatu to musi byt reseno:

e funkcnosti SW, ktery modelovany objekt provazuje se systémy/subsystémy
(preferované reseni), nebo

e prislusnymi vlastnostmi uvadéjicimi prislusnost k technickym systémuim podle
zvoleného klasifika¢niho systému.

U DIMS ve formatu IFC to musi byt reseno:

e objektivizovanym vztahem IfcRelAssignsToGroup (nebo podtridy) atributu
HasAssignments (preferované reseni), nebo

e prislusnymi vlastnostmi, nebo

e jinym, v Planu realizace BIM (BEP) popsanym zpUsobem.

2.8 POZADAVKY NA PROSTOROVOU PRiSLUSNOST DATOVYCH OBJEKTU
DIMS (PROSTOROVA VAZBA)

Vsechny modelované Datové objekty musi byt v DIMS prirfazeny k prisluSnému
prostoru, mistnosti, podlazi, budové a stavenisti, aby byly co nejpresnéji zachyceny
prostorové vazby.

Objednatel zde zdlraznuje povinnost provést tuto vazbu i pro technické zarizeni
budovy vcetné koncovych prvk(, pro mobiliar, vybaveni i ndbytek.

U DIMS v nativnim formatu to musi byt reseno:

e funkcnosti SW, kterd modelovany objekt automaticky provazuje s témito
abstraktnimi prostorovymi objekty (preferované reseni), nebo
e prislusnymi vlastnostmi uvadéjicich prostorovou prislusnost.

U DIMS ve formatu IFC to musi byt reseno:

e objektivizovanym vztahem IfcRelContainedInSpatialStructure atributu
ContainedInStructure (preferované reseni), nebo

e prislusnymi vlastnostmi, nebo

e jinym, v Planu realizace BIM (BEP) popsanym zplisobem.

Tento dokument byl vytvoren pouze pro potreby tohoto zaddvaciho rizeni a specificky na miru
poZadavkum objednatele. S ohledem na skutecnost, Ze se jednad o dilo ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb.,
o prdvu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonu (autorsky
zdkon), je mozné toto dilo pouZit zpisoby uvedenymi v § 12 a ndsl. autorského zdkona pouze se
souhlasem zpracovatele.



