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LEGENDA MISTNOSTI

CM. | OCEL MISTNOSTI M? | PODLAHA POZNAMKA
301 | VYLEZ Z 2.NP 7,9 | STAVAJICI -
302 | STROJOWNA VYTAHU 22,1 | STAVAJCI -
303 | INSTALACNI PROSTOR 116,5 | STAVAJICI -

LEGENDA HMOT

STAVAJICI ZDENE KONSTRUKCE

POCHUZI PAS D~

POZNAMKA

1. STAVAJCI EPLECHOVANI ATIK, LEMOVANI ASFALTOVE STRESNI KRYTINY NA ATIKACH, OPLECHOVANI VYDECHOVYCH KOMOR A VESKERYCH PROSTUPU BUDE

DEMONTOVANO

7 POVRCHU STRECHY BUDOU ODSTRANENY BETONOVE DLAZDICE ROZMERU 400x400

NA STENACH ATIK A STRESNICH NADSTAVEB BUDE ODRIZNUTA STAVAJICI VYTAZENA ASFALTOVA KRYTINA, KTERA BUDE NOVE NATAVENA V PATE ATIKY -

PAROZABRANA. STENA ATIKY BUDE PRIPRAVENA K ZATEPLENI

NOVA STRESNI KRYTINA BUDE VYTAZENA NA CELOU VYSKU OBVODOVYCH ATIK, U NADSTAVEB BUDE KRYTINA ZAKONCENA 300mm NAD ROVINOU STRECHY.

NOVE OPLECHOVANI ATIK, LEMOVANI STRESNI KRYTINY A VESKERYCH PROSTUPU BUDE PROVEDENO JAKO SOUCAST KOMPLEXNIHO STRESNIHO SYSTEMU

ATIKY BUDOU Z WNITRNi CASTI ZATEPLENY TEPELNOU IZOLACI TL. 60 mm

NOVE STRESNI VPUSTI BUDOU OSAZENY NA MISTO PUVODNICH, BUDOU PROVEDENY JAKO SOUCAST KOMPLEXNIHO STRESNIHO SYSTEMU

NA STRESE SE Z PASU Z POCHUZNE PVC FOLIE SIRKY 1000mm VYTVORI SIT OBSLUZNYCH CHODNIKU

BETONOVY SOKL POD PRVKY VZDUCHOTECHNIKY BUDE ZATEPLEN Z BOKU A Z HORNI STRANY TEPLENOU IZOLACI EPS 100S STABIL TL. 100 MM

NA STRESE BUDOU UKOTVENY SVISLE OCELOVE SLOUPKY JAKO PRIPRAVA PRO BUDOUCI NOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCI POD JEDNOTKU VZDUCHOTECHNIKY A

JEDNOTKU SUCHEHO CHLADU — VIZ INVESTICNI AKCE: "REKONSTRUKCE STRAVOVACIHO PROVOZU”.

OCELOVE SLOUPKY BUDOU OSAZENY AZ NA NOSNOU STRESNI KONSTRUKCI PRES KOTEVNI DESKU NA PRYZOVE PODLOZKY, V OKOLI TECHTO SLOUPKU BUDE

VYBRANA STAVAJICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE V ROZSAHU 1x1 m. PO OSAZENI SE KOLEM SLOUPKU DOPLNI VRSTVY STAVAJICI SKLADBY STRECHY A

SOUVRSTVI NOVE SKLADBA STRECHY, PROSTUP OCELOVE KONSTRUKCE PRES STRESNI PLAST BUDE PROVEDEN DLE SYSTEMOVEHO RESENI KRYTINY

11. NA STRESE BUDE PROVEDENA OPRAVA STAVAJICIHO HROMOSVODU. HROMOSVODNA SOUSTAVA BUDE ZE STRESNI ROVINY DEMONTOVANA A PO OPRAVE
STRECHY BUDE OSAZENA NA PUVODNI MISTO, VADNE KUSY BUDOU VYMENENY. NOVE OCELOVE SLOUPKY PRO BUDOUCI TECHNOLOGII BUDOU NAPOJENY NA
OPRAVENOU JMACI SOUSTAWU. V PRIPADE POZDEJSI KOMPLETNI REKONSTRUKCE CELEHO OBJEKTU JE NUTNE OCHRANU PRED BLESKEM RESIT KOMPLEXNE
PODLE NOVYCH PLATNYCH NOREM.

12. VESKERE STAVAJICI KLEMPIRSKE PRVKY A KOVOVE PRVKY TECHNICKYCH ZARIZENI BUDOV, KTERE BUDOU NA STRESE PONECHANY (VENTILATORY, NASAVACI
KOMORY, ZALUZIOVE MRIZKY, ODVETRANI KANALIZACE APOD.) BUDOU OCISTENY A OPATRENY NOVYM NATEREM (ZAKLADNI + 2x VRCHNI NATER VHODNY DO
VENKOVNIHO PROSTREDI). LEMOVANI TECHTO PROSTUPU BUDE RESENO JAKO SOUCAST KOMPLEXNIHO STRESNIHO SYSTEMU

(SN

SO

13. STROJOWNA VYTAHU
~ PLECHOVY OBKLAD STROJWNY BUDE DEMONTOVAN VC. NOSNEHO ROSTU
— ZEBRIK PRO VYLEZ NA STRECHU BUDE DEMONTOVAN — ODRIZNUTI ZEBRIKU, KOTEWNI ZELEZA PRIPADNE VYUZIT PRO OSAZENI NOVEHO ZEBRIKU
— STAVAJICI KOVOVE DVERE BUDOU VYBOURANY VC. OCELOVE GHELNIKOVE ZARUBNE
— BUDE DEMONTOVANO SVETLO NADE DVERMI, PO PROVEDENI ZATEPLENI A PRODLOUZENI KABELAZE BUDE OSAZENO NAZPET
— STENY STROJOVNY BUDOU ZATEPLENY KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM — VIZ SKLADBA It
— DVERNI PRAH NADBETONOVAT O CCA 200mm, VYTAHNOUT STRESNI FOLI
— ATIKA BUDE NADBETONOVANA O CCA 150 MM —> ZELEZOBETONOVY VENEC Vi — SCHEMA VENCE WIZ VYKRES C. A1.1-3
— STRECHA STROJOVNY BUDE ZATEPLENA VC. VNITRNICH STEN ATIK, BUDE PROVEDENA NOVA KRYTINA VC. OPLECHOVANI — SYSTEMOVE RESENI
~ OPRAVA OMITEK CCA 20 % V MISTECH S VETSIM POSKOZENIM POUZIT DO OMITKY DVOJITE PRESITOVANI

14. STRESNI SVETLIK (INSTALACNI PROSTOR)
— ATIKA STRESNIHO SVETLIKU BUDE NADBETONOVANA O CCA 150 MM —> ZELEZOBETONOVY VENEC VI — SCHEMA VENCE VIZ VYKRES C. A1.1-3
— NA STRESE PROVEST NOVOU KRYTINU VC. OPLECHOVANI
— OPRAVA OMITEK CCA 30 % + NATER CELE OMITKY, V MISTECH S VETSIM POSKOZENIM POUZIT DO OMITKY DVOJTE PRESITOVANI
— STAVAJICI ZEBRIK PRO VYLEZ NA STRECHU BUDE ZKRACEN Z DUVODU ZATEPLENI, OCISTEN A PROVEDEN ZAKLADNI A 2x VRCHNI VENKOWNI NATER
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