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PŮVODNÍ PROSTUP ZAPRAVIT
K POTRUBÍ A MŘÍŽCE VZT

SDK KASTLÍK NA STĚNĚ K ODVĚTRÁNÍ
DO FASÁDY, VÝŠKA CCA  1000 mm

PŘESUN TRASY SLP, NOVÁ
INSTALAČNÍ LIŠTA; VEDENO

PO STROPĚ

NA VŠECHNY STĚNY SMĚREM DO HALY/CHODBY
DOPLNIT KERAMICKÝ SOKL V NÁVAZNOSTI NA

STÁVAJÍCÍ PODLAHY, DOPLNIT PODLAHY (MOZAIKA)

NA VŠECHNY STĚNY SMĚREM DO
HALY/CHODBY DOPLNIT KERAMICKÝ SOKL

V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ PODLAHY,
DOPLNIT PODLAHY (MOZAIKA), ZAPRAVIT

STROP

PŘESUN TRASY SLP, NOVÁ
INSTALAČNÍ LIŠTA; VEDENO

PO STROPĚ

V PROSTORU MEZI PŘESUNUTOU LIŠTOU A
STĚNOU (I PO NOVÝ VÝTAH) VYSPRAVIT

OMÍTKU, NOVÁ MALBA, PLOCHA CCA 7m2
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KAPSY PRO MONTÁŽ VÝTAHU - POD STROPEM, PO MONTÁŽI
ZABETONOVAT (MUSÍ BÝT STĚNĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ); POZICE A VELIKOST DLE DODÁVANÉHO VÝTAHU

VE STĚNĚ PROSTUP CCA Ø120 mm,
100 mm NAD PODLAHOU - DLE
DODÁVANÉHO VÝTAHU

ROZMĚR NIKY PRO VÝTAH
UPRAVIT DODÁVANÉMU

ROZVADĚČI VÝTAHU

IV.SPB
stávající prostory
uvažuje se CHÚC
čl. 8.14.5 a 9.3.3

ČSN 73 0802
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI m²

3.V1

KUCHYŇKA 
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DENNÍ POBYT 

VÝTAHOVÁ VERTIKÁLA 5,78

17,75
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PAVILONU – VÝTAH V BUDOVĚ E
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