
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2   

Název veřejné zakázky : Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS Krumlovská 25, 

Ivančice 

Název zadavatele : Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, 

Moravský Krumlov 

 

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel žádost o dodatečnou informaci následujícího znění: 

------------------ 

Dobrý den, na zakázce jsou použity tělesa VK se zabudovaným term ventilem je to správně?   Pokud 

ano v tom případě je tam nesmysl v podobě připojení: 

 

 

Těleso otopné des.66/ 600 dl. 600 VK kus 1,00   0,00 

Těleso otopné des.66/ 600 dl. 800 VK kus 2,00   0,00 

Těleso otopné des.66/ 600 dl. 1000 VK kus 2,00   0,00 

Těleso otopné des.100/600 dl. 1000 VK kus 1,00   0,00 

Ventil term bez hlav  G 3/8  kus 6,00   0,00 

Hlavice ovládání ventilů termostat. 6-28 C  kus 6,00   0,00 

Šroubení  svorné pro CU  15/1  kus 6,00   0,00 

Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/8  kus 1,00   0,00 

 

Měl by tam být připojovací „H-kus“ + svěrné šroubení na CU 15, nebo jiný typ šroubení, ale jistě ne 

term.ventil. Hlavice budou obyč, nebo do veřej.prostor? Jak tedy nacenit??? 

--------------------- 

 Odpověď zadavatele : 

1) V případě, že uchazečem vybrané provedení otopného tělesa typu VK obsahuje i z výroby 

integrovanou ventilovou vložku, tak položku č.42 -  „Ventil term bez hlav G 3/8“   ocení 

nulou.  

2) Jako součást položky č.44 „Šroubení svorné pro CU 15/1“ uchazeč ocení rovněž dodávku a 

montáž přímého, nebo rohového uzavíracího ventilu pro připojení  otopných těles typu VK  

(tzn. H-kus). Rovněž svěrné šroubení je v soupisu stavebních prací uvažováno jako komplet 

(tzn. 2 ks/1 těleso) 

3) V rámci položky „Hlavice ovládání ventilů termostat. 6-28 C“ bude oceněno provedení pro 

veřejné prostory.  

   

V Moravském Krumlově dne 16.6.2015 

       Ing. Jiří   P s o t a 

                             ředitel 


