
 

 

 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA  

ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

 

 
 

ZADAVATEL: 

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Hochman – ředitel SÚS JMK 

IČO: 709 32 581 

 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  

„MORAVSKÝ  KRUMLOV,  MODERNIZACE  ZDROJE  TEPLA  II.“    
 

 

 

V Y L U Č U J E 
 
  

     účastníka FleetCom s.r.o., se sídlem Branická 1325/91, 147 00 Praha 4, IČO: 291 35 389 (dále jen 

„Účastník“) ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MORAVSKÝ KRUMLOV, MODERNIZACE 

ZDROJE TEPLA II.“ zveřejněnou na profilu zadavatele dne 13.05.2026 pod číslem DBID 45191 (dále 

jen „Zakázka“). 

 

ODŮVODNĚNÍ: 

Zadavatel důkladně prostudoval nabídku účastníka, zda splňuje všechny podmínky a požadavky 

Zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Poté Zadavatel Účastníka vyzval dne 28.05.2026 

prostřednictvím elektronického nástroje k doplnění dokladů. Doplnění nabídky měl účastník doručit do 

3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.  

Dne 02.06.2026 účastník doručil chybějící doklady, tedy soupis prací ve formátech *.pdf, *xls, a *xml, 

čestné prohlášení s uvedením objednatele referenční zakázky č. 2 a požadované technické listy. V rámci 

posouzení technických listů komise zjistila, že: 

- Díl 730_5 Pol_0035 (zásobní nádrž s čerpadlem pro doplňování vody do soustavy) - doložený 

technický list výrobku nevyhovuje zadání v parametrech: nádoba není z ušlechtilé oceli, zařízení 

neobsahuje tlakové čerpadlo, zařízení neobsahuje digitální manometr. 

- Díl 732 Pol_0002 (kotel) - doložený technický list výrobku nevyhovuje zadání v parametrech: výměník 

tepla není ze slitiny Al-Si. 

- Díl M+R_2 PLC+I/O (programovatelný regulátor řídícího systému zdroje tepla) - doložený technický 

list výrobku nevyhovuje zadání v parametrech: dodán technický list od zařízení poruchové signalizace 

nikoliv od programovatelného regulátoru řídícího systému zdroje tepla. Navržené zařízení neplní funkci 

přepokládanou v projektu Měření a regulace. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zadavatel sděluje, že nabídka Účastníka nesplňuje zadávací 

podmínky, pročež Zadavatel rozhodl o vyloučení Účastníka ze zadávacího řízení.   

 
 

 

 

 

 



  

 

 

V Brně dne: dle el. podpisu 

 

 

 

 

                                                                                   ....................................................... 

                                                  Ing. Jindřich Hochman 

 ředitel 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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