LEGENDA POTRUBI

TOPNA VODA DO 0S — PRIVOD (55°C), Cu POTRUBI
—— —— —— — TOPNA VODA DO 0S — VRAT (45°C), Cu POTRUBI

LEGENDA OSTATNI PROFESE

ELE.. NAPOJENI RESI PROFESE ELEKTRO, VIZ TECHNICKA ZPRAVA
MAR. NAPOJENI RESI PROFESE MAR, VIZ TECHNICKA ZPRAVA
P.ELE NAPOJENI RESI PROFESE ELEKTRO, VIZTECH. ZPRAVA

LEGENDA OTOPNYCH TELES

200/2400/11 STUPINKOVY KONVEKTOR S. VENTILATOREM, SIRKA/DELKA/VYSKA

OTACKY VENTILATORU BUDOU OVLADANY S POKOJOVYM DIGITALNIM TER.
TRVI5-X PS15_X PRIMY RADIATOROVY VENTIL (M30X1,5) DN15_NASTAVENI REGULACE

PRIME RADIATOROVE SROUBENI DN15_NASTAVENI REGULACE
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NAPOJENO NA STAVAJICi STOUPACI POTRUBI

NAPOJENO NA STAVAJICi STOUPACI POTRUBI
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