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REKONSTRUKCE ROZVADĚČE R3

SŠ Informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o.

ELEKTROINSTALACE

03ROZVADĚČ PR.1

Proudová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Rozvaděč min. 28M, nástěnný, bílý

Velikost jističe v R3 3x20A/B.

Icn přístrojů min. 10kA


